
2025年建筑消防设施年度维护保养采购需求

一、项目服务内容：

对校区内建筑的消防设施每月进行1次检测和维护，出具建筑消防

设施维护保养情况月度报表，每半年做一次联动测试，并出具建筑消防

设施维修保养检测报告。

建筑物清单

建筑物使用性质 民用 维护保养总面积（㎡） 87577.55

序号 建筑物名称 层数 建筑面积

1 明德楼（1号楼） 地上1-5层 15001.34

2 敏行楼（2号楼） 地下1层-地上5层 7764.31

3 思行楼（3号楼） 地上1-5层 6478.74

4 力行楼（4号楼） 地上1-4层 6702.51

5 笃行楼（5号楼） 地上1-4层 6010.18

6 体育馆（6号楼） 地下1层-地上3层 2666.11

7 知行楼（7号楼） 地上1-5层 16297.04

8 餐厅（8号楼） 地上1-4层 5602.92

9 9号楼学生公寓（9号楼） 地下1层-地上6层 7415.25

10 西区男生公寓 地上1-6层 6124.48

11 西区女生公寓 地上1-6层 7514.67

消防设备清单

序号 设备名称 单位 数量

一、消防报警系统

1 烟感 个 2358

2 温感 个 65



3 红外报警探测 对 4

4 手动报警按钮 个 135

5 消防警铃 个 135

6 消火栓按钮 个 354

7 消防广播 个 80

8 火灾显示器 台 21

9 广播模块 个 36

10 控制模块 个 98

11 强切模块 个 42

12 信号模块 个 47

13 消防电话 个 11

14 消防报警主机 台 1

15 消防广播主机 台 1

16 消防电话主机 台 1

17 应急照明主机 台 1

消防给水系统

1 消火栓泵 台 4

2 喷淋泵 台 4

3 消火栓稳压泵 台 4

4 喷淋稳压泵 台 4

5 室内消火栓箱 套 354

6 室外消火栓 套 12

7 水泵接合器 套 5

8 水流指示器 个 47

9 信号阀 个 47

10 湿式报警阀 套 3

11 末端试水装置 套 10

消防排烟系统

1 排烟风机 台 3

2 防火阀 个 12

其他系统

1 防火门 樘 20

2 防火卷帘 樘 32

3 应急照明指示灯 个 1108

4 七氟丙烷钢瓶 个 2

工作要求：

1. 响应时间：乙方在接到甲方关于消防设施故障的报告后，应于12

小时内派遣维保人员到达现场进行故障诊断和维修工作，并承担因不

及时维修而发生的责任。当甲方开展特定工作时（如演练、迎检等），

乙方需派工作人员到场协助，并保证特定工作正常开展。



2. 质量保证：乙方应确保维修、维保后的消防设施能够正常运行，

并符合国家和地方的相关消防设施标准要求。

3. 记录与报告：乙方在完成维修、维保、检查工作后，应如实记录

工作情况，并向甲方提供详细的工作报告或其他台账资料。甲方及甲

方委托的第三方有权根据台账内容和实际工作效果进行核查，如发现

虚假记录等行为，则进行相应惩处措施。

4. 零部件更换流程：甲方在采购消防设施零部件后，应及时通知乙

方具体的更换需求和时间安排。乙方应根据甲方提供的信息，安排专

业人员进行零部件的更换工作，并确保更换过程符合安全规范。零部

件更换范围仅限于简单、直接的替换件，即那些无需复杂工程作业或

结构开挖即可轻松安装或更换的部件。这包括但不限于探测器、手动

报警按钮、喷头、水流指示器、压力开关、消火栓箱内的水带与水枪、

应急照明灯具等标准化组件。对于因零部件更换而可能涉及的特殊工

程作业，如地面开挖、墙体破拆或复杂管道改造等，由此产生的额外

费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费以及可能的环境恢

复费用等，均不在本次消防设施维修保养服务的标准报价范围之内。

若在实际服务过程中遇到此类情况，供应商需与校方进行充分沟通，

并根据实际工程量和市场行情，提供详尽的报价单供校方审核决定。

5. 紧急情况下的维修：对于紧急情况下的消防设施维修，乙方应提

供快速响应（4小时内）服务，确保在最短时间内完成维修工作，以

保障人员安全和设施的正常运行。

6. 系统管理：在维修、维保期间若需暂时停用消防系统，乙方必须

报经甲方消防安全责任人批准，并在故障排除后进行功能试验，经甲

方消防安全管理人检查确认后，方可重新投入使用。



7. 监督与指导：乙方负责对甲方值班检查、巡查或管理人员进行专

业技术指导，确保甲方人员能够正确理解和执行消防设施的维修保养

工作。

二、服务期限

服务期限为一年，即从合同签订之日起至2025年12月31日。在服务

期限内，服务商应按合同约定履行消防维保服务，包括但不限于保养、

维修、更换消防设施和器材等。

三、项目价格

1.项目预算：99000元。

2.服务地点：上海市静安区原平路 55 号、高平路131号（上海行健职

业学院）。

3.付款方式：分两次支付，在维保合同签订完毕并收到发票后支付50%

首款，在合同到期前各项工作验收完毕收到发票后支付50%尾款。

四、供应商资质

1.供应商应具有消防设施维护保养资质，能够提供正规的营业执照、税

务登记证等相关证件。

2.供应商应为国家社会消防技术服务信息系统、或上海市消防技术服务

管理系统中公示单位。

3.供应商所派遣的维保人员应具有消防操作员资质。


